Jautajumi/Atbildes
Iepirkumu komisija ir sanémusi ieintereséto piegadataju jautajumus un sniedz §adas atbildes:

1. Vai planotai katlumajai ir izsniegta biivatlauja biivprojektéSanas nosacijumu izpildei? Ja ir,
ludzam izsniegt.

Atbilde
Biivatlauja vél nav sanemta, bet objektam ir izstradata buvniecibas iecere un bitvprojekts minimala
sastavda ir iesniegts bitvvalde.

2. Vai ir sanemti tehniskie noteikumi no iesaistitam institiicijam? Ja ir, lidzam izsniegt.

Atbilde
Tehniskos noteikumus atbilstosi bitvatlaujai ar projektéSanas nosacijumiem biis jasanem Uznéméjam
biivprojekta izstrades gaita.

3. Vai Pasiititajs plano veikt biivprojekta ekspertizi?

Atbilde
Pasiititajs neplano veikt bitvprojekta ekspertizi, ja vien piedavatais un izstradatais Uznéméja
bitvprojekta risindjums to neparedzes.

4. Ludzam precizet jaunas katlumajas planoto elektroenergijas piesléguma vietu.

Atbilde

Elektroenergijas piesleguma vieta biis atkariga no Uznéméja piedavata katlumajas tehnologiska
risindjuma elektriskas jaudas. Atkariba no ta, Uzpéméjam biis ari jaizvérté esosa elektriska
piesleguma kapacitati un rezervi vai ari biis jarisina elektropiesléeguma slodzes palielindjumu.

5. Ludzam precizét esoSas gazes katlumajas jaudu.

Atbilde
Esosa katlumaja ir uzstaditi divi Buderus Logano SK725 gazes idenssildamie katli ar katra katla
nominalo siltuma jaudu 870 kW.

6. Liudzam precizét vai esoSaja gazes katlumaja uzstadities siltumtiklu sikni Grundfos TP 65-
340/2 PN10, T+140C, 3-400V, P2=4,75 kW — 3 gab. ir aprikoti ar frekvencu parveidotajiem?

Atbilde
Ja, esosie sitkni ir aprikoti ar frekvencu parveidotajiem.

7. Ludzam izsniegt eso$as katlumajas principialo siltumapgades sheému.

Atbilde
Principiala shéma ir pielikuma.



